
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 511150/19/POZ

Autoryzował: Aleksandra Wiśniewska, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska
Dorota Nowak-Ziatyk, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Grzegorz Bajbak , Zastępca Kierownika, Pracownia Analiz Środowiska Małaszewicze
Marta Różycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Patrycja Klemens, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Poznań

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180; Poznań 61-660, Dożynkowa 9 Blok G; Małaszewicze 21-540, Kolejarzy 6
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Uwzględniono 
niepewność pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona 
wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie 
www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy Strona 1 / 2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Zleceniodawca
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG 
KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.
UL. MŁYŃSKA 37
66-200 ŚWIEBODZIN

Data przyjęcia próbki: 2019-10-22
Data zakończenia badań: 2019-11-08
Data utworzenia sprawozdania: 2019-11-08

Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

WODDA SUROWA
Protokół poboru próbek nr: 1/POZ/BR/22/10/2019
Data poboru: 22.10.2019
Godzina poboru: 10:10-10:30
Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Świebodzin
Temp. poboru próbki: 10,2stC
Stan próbki bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z metodą 
akredytowaną PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10 

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0
* Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0
* Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C 
po 72h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml Nie wykryto w 1ml

* Smak PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny
* Zapach PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny
* Zawartość pierwiastków PN-EN ISO 17294-2:2016

Arsen µg/l < 0,10
Wanad mg/l < 0,00010
Chrom µg/l 0,51
Nikiel µg/l 0,79
Miedź mg/l 0,00022
Cynk mg/l 0,022
Srebro mg/l < 0,00050
Kadm µg/l < 0,10
Ołów µg/l 0,17
Rtęć µg/l < 0,050

* Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt 10
* Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
(BZT₅) PN-EN 1899-2:2002 mg/l 1,0

* Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
(ChZT-Cr) PN-EN ISO 15705:2005 mg/l <5

* Chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l 27
* Indeks fenolowy PN-ISO 6439:1994 mg/l <0,010
* Lotne związki organiczne PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

Chloroform µg/l < 1,0
1,2-dichloroetan (EDC) µg/l < 1,0
Heksachlorobutadien µg/l < 0,1

* Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 17,9
* Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002

α-HCH µg/l < 0,010
β-HCH µg/l < 0,010
γ-HCH µg/l < 0,010
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δ-HCH µg/l < 0,010
HCB µg/l < 0,010
Aldryna µg/l < 0,010
Dieldryna µg/l < 0,010
Endryna µg/l < 0,010
Izodryna µg/l < 0,010

* pH PN-EN ISO 10523:2012 7,4
* Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 µS/cm 645
* Siarczany PB-128 wyd. I z dn. 15.06.2011 mg/l 77
Suma chlorków i siarczanów Z wyliczenia mg/l 104
* Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/l 4
# * Pentachlorofenol (PCP) PB/I/17/D:15.04.2013 µg/l < 0,010
# * Tetrachloroetylen /PER/ PN-EN ISO 10301:2002 µg/l < 1,0
# * Trichlorobenzeny /TCB/ - suma PB/I/57/A:31.03.2017 na podstawie PN-EN ISO 6468:2002 µg/l < 0,001
# * Trichloroetylen /TRI/ PN-EN ISO 10301:2002 µg/l < 1,0

Badania: Pentachlorofenol (PCP) [CAS No. 87-86-5], Tetrachloroetylen /PER/, Trichlorobenzeny /TCB/ - suma, Trichloroetylen /TRI/ 
wykonano u podwykonawcy o numerze akredytacji AB 213
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