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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 355465/23/POZ

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZAGCJI | USLUG Opis probki: WODA DO SPOZYCIA
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0, SUW Goscikowo

MEYNSKA 37

66-200 SWIEBODZIN

Data przyjecia probki 05.07.2023 Stan probki: bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan 05.07.2023

Data zakonczenia badan 18.07.2023

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 18.07.2023

‘ormacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokét poboru prébek nr: 1/POZ/WS/05/07/2023

Data poboru: 05.07.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: 66-200 Swiebodzin, SUW Goscikowo

Imig i nazwisko: Waldemar Sobczak

Stwierdzenie
zgodnosci

Rodzaj badania

Metoda Jednostka 4 Wynik Kryterium

* Liczba bakterii z grupy coliw 100 mi 2 ?
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba mikroorganizmow w 22°C po 72 hw 1 ml
PN-EN IS0 6222:2004

jtk/ml Nie wykryto - -

* Liczba Escherichia coliw 100 m| 2 #
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO §308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba enterokokow katowych w 100 mi 2 » .
PN-EN SO 7899-2:2004 14100 ml 0 0

* Barwa 2388 Akceptowalna przez
PN-EN [SO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5%1) konsumentdw i hez -

7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidlowych zmian

Akceptowalna przez
konsumentdw i bez

NTU <0,20 (0,20 £ 0,07) nieprawidtowych zmian, -

Zalecany zakres wartosci do

1,0

Zgodny

* Metnogg 298 o
PN-EN SO 7027-1:2016-09

*pH 2) 5)

PN-EN ISO 10523:2012 - 1 77+0,1 6,5-9,5 Zgodny

*Smak 2%

PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny

* Zapach @9

PB-201 wyd. 1z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny

: - S
Eﬁ‘é"f‘\’fzdg‘gggﬁgggy“”a =GN, uSfom 61162 <2500 Zgodny
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* Stgzenie kationow # % ]
PN-EN I1SO 14911:2002
Jon amonowy® mgll <005(0054002) | <0,50 Zgodny
iglrir;:gﬁc)zna zawartos¢ wapnia | magnezu (z mg/l CaCOs 330 + 73 \ 60-500 Zgodny
* Stezenie aniondw *
PN-EN 1SO 10304-1:2009
Chilorki mg/l 133 < 250 Zgodny
Fluorki mg/l 0,16 £ 0,04 <156 Zgodny
Azotany” mgl <1,0(1,0£0,3) <50 Zgodny
Azotyny® mg/l < 0,05 (0,05 + 0,02) £0,10 Zgodny
Siarczany mgfl 287 <250 Zgodny
o van- 1202011 H <5521 s 50 Zgotny
* Lnrﬁ(:ft ?ggrgig%a&;%qow o mg/l Oz <0,5(05%0.2) <50 Zgodny
* Pestycydy chioroorganiczne 2 2 ¢
PN-EN IS0 6468:2002
Aldryna pg/l < 0,010 (0,010 £0,004) < 0,030 Zgodny
alfa - HCH ugfl < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
beta - HCH pgfl < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
cis-Chlordan pg/l < 0,010 {0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH ught < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Dieldryna pa/l < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
Endryna Hg/l < 0,010 {0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
gamma - HCH pgll < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
HCB Ha/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,10 Zgodny
lzodryna paft <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDD ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE gl < 0,010 {0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDT pafl < 0,010 (0,010 £ 0,004} <0,10 Zgodny
pp'DDD pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT pa/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,10 Zgodny
Suma pestycydow chioroorganicznych z obliczen pall < 0,050 (0,050 + 0,020) < 0,50 Zgodny
trans-Chlordan ngi < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Heptachlor pog/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny
Epoksyd heptachloru ugll < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
* Wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne [ WWA 23 8
PN-EN ISO 17993:2005
Benzo(a)piren ug/l < 0,0025 (0,0025 + 0,0012) < 0,010 Zgodny
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Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) pgll < 0,010 (0,010 + 0,005) <0,10 Zgodny
* Zawartosc pierwiastkow 2 3 ®
PN-EN I1SO 17294-2:2016
Antymon (Sb) pg/l <0,20 (0,20 £ 0,02) <5 Zgodny
Arsen (As) pg/l <0,10(0,10 £ 0,01) <10 Zgodny
Bor (B) mg/l 0,026 £ 0,003 <1,0 Zgodny
Chrom (Cr) pg/| < 0,10 (0,10 £ 0,01) <50 Zgodny
Glin (Al) g/l <1,0{1,010,1) <200 Zgodny
Kadm (Cd) Hg/l < 0,10 (0,10 £ 0,01) <5 Zgodny
Magnez (Mg) mg/l 21+3 <125 Zgodny
‘“"angan (Mn) pg/l 1,110, <50 Zgodny
.vliédz’ (Cu) mg/| 0,0013 £ 0,0002 <20 Zgodny
Nikiel (Ni) Hgfl « <0.10(0,10£0,01) <20 Zgodny
Otow (Pb) pgfl 0,16 £ 0,02 <10 Zgodny
Rteé (Hg) Hg/l < 0,050 (0,050 + 0,010) =1 Zgodny
Selen {Se) ug/l <0,10 (0,10 £0,01) <10 Zgodny
Sod (Na) mg/l 87+12 < 200 Zgadny
Srebro (Ag) mg/l < 0,00050 (0,00050 + 0,00008) 50,010 Zgodny
Zelazo (Fe) g/l 53+07 <200 Zgodny
*FE’IJO-EE Y :05;2013-07 ug/l <3(3%1) <10 Zgodny
i Tffdf’ I5]zs,cin.25.06.2020 Ko/l <008 1005 0.02) 0,10 Zgodny
‘ ngﬁ??fggng .a| | )zsi;rll. 20.10.2014 Hgfl = 0H510,00:40,02) =010 Zgodny
* 4
gg'gg‘gﬂ% .z’nl)z dn. 30.03.2020 mg/l 0,1120,02 50,40 Zgodny
Stezenie chloramin 2 %
PB-469 wyd. | z dn. 08.01.2021 na podstawie mg/| < <0,05 + (0,05+-0,01) <0,50 Zgodny
metody HACH nr 10200
* Lotne zwigzki organiczne 2 #®
PN-EN SO 15680:2008
1,2-Dichloroetan (EDC) pgll <1,0(1,0£0,3) <3,0 Zgodny
Benzen ug/| <0,5(0,5+0,2) <1,0 Zgodny
Bromedichlorometan ug/l <1,0(1,0£0,3) <15 Zgodny
Chlorek winylu (CV) Hgll <0,2(0,2£0,1) <05 Zgodny
Chloroform ugll <1,0(1,0£0,3) <30 Zgodny
R 4060212
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pgll <2,0(2,0£0,6) <10 Zgodny
* 1} 4)
gﬁl%%‘?é%u;gsti (norma wycofana bez zastgpienia) L 102405 ) -
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1) Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

3  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294). *
3 Wartosci progowe niezdefiniowane.

4)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 1.).

6 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesénie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

7)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr
HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).

Autoryzowak:

Agnieszka Florek, Kierownik Pracowni Spektrometrii, Pracownia Spektrometril

‘Alsksandra Winiewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej

Karolina Kadublec, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Katarzyna Duczek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrabiologii

Katarzyna Guzinska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Michat Stankiewicz, Ekspert ds, Analiz, Pracownia Analiz Srodowliska

Samanta Przybyl, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sylwia Robakowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii -

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pleczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Rzemieélnicza 9, 62-081 PrzeZmierowo

Wyniki odnoszg sig wylacznie do pobranych prébek. Jesli podano niepewnost pomiaru | nie okredlono inaczej, to jest to niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 | poziomu
ufnodci 95% oraz uwzglgdnia niepewnos¢  pobierania probek. Jedli dokonano stwierdzenia zgodnosel i nie okreslono inacze] J.S. Hamilion Poland Sp. z 0.0. slosuje zesade prostej akceplacji wedlug
wytycznych ILAC-G8:09/2019, Jezeli w kolumnie wynik’ akredylowansj metody przedstawiono zapis w postaci ,<" lub ,>" oznacza to, i2 Jest lo rezultat badania, bezposrednio powigzany z doing lub
goéma granicq zakresu pomiarowego  akredylowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnosé pomiaru  dotyczy wylacznie odpowiednio  dolnej Iub gémej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej  metody. W {akim przypadku Laboratorium W kolumnie stwierdzenie zgodnescl®  przedstawia opinie | interpretacie,  kiéra opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
sprawozdanle nie moze byé powielana w czescl bez pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé J.5.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
oryginale. J.S.Hamitton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacii PCA AB 079 przez swoich Klientow, podwykonawcéw, zewnetrznych dostawcow ustug |inne strony trzecie. Wigcej
informacji  znajduje sig w dokumencie PCA - DA02, Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogoélnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S.Hamilten Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie  www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA {
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